POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w TORUNIU

ul. Szosa Bydgoska 1. 87-100 Torui

Zes piy crnych tel. (56) 622 50 29, 622 33 12,658 62 56;  fax (56) 6222247
Elektf ! ;_Z”yCh e-mail :psse.torun@pis.gov.pl www.torun. psse.gov.pl
] il AB 583
ata 194
wptywit jojf { \,lllolll
J o fﬂs Strona 172
o - J‘Lz Hodho Toruf. dnia 27.05.2021r.
LEMEIE. .. vx rvrims i i sesinnansa
Sprawozdanie z poboru i badania probki Nr 304/S/HK/2021
Zleceniodawca: Zespol Szkol Mechanicznych, Elektryczaych i Elektronicznych, ul. $w. Jozefa 26, 87-100 Torun"
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia X1I/S/HK/2021 z dnia 13.05.2021 r.
Miejsce pobrania probki: Torun, ul. sw. Jozefa 26, basen ZSMFEIE
Punkt pobrania: woda z niecki basenu
Nr prébki/ rodzaj probki: 304/S/HK/2021 / probka jednorazowa
Nr probki klienta: nie podano
Obiekt badany: basen kapielowy, woda na plywalni
Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN 1SO 19458;2007; I-NHK-01 wyd. VI zdnia 01.06.2018 r,
Status metody poboru probek: NA
Warunki srodowiskowe podczas poboru probki majace wplyw na wyniki badan: pochmurno, temp. powietrza 11,0°C,
temp. wody 23°C**, chior wolny 0,71 mg/I'*
Probkobiorea: Elwira Cegietka, Marzena Brzeziniska PSSE Toruf
Transportujgcy probke: Elwira Cegielka, Marzeéna Brzezinska PSSE Torun
Osoba abecna przy poborze ze strony Zleceniodawcy: Jan Sznel”
Stan probki w chwili przyjecia do badan: prébka prawidlowa
Data pobrania / dostarczenia probki do badan: 19.05.2021 r. godz. 8:25/ 19.05.2021 r. godz. 10:15
Data przyjecia probki do badaii: 19.05.2021 r. godz. 10:15
Data rozpoczecia/data zakonczenia badania: 19.05.2021 r. / 24.05.2021 r.
Cel badania: Spelnienie wymagan jakosci wody na plywalniach w stosunku do dopuszezalnych wartosei
parametrycznych okreslonych w Rozporzadzeéniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 (DzU 2021, poz.349),
Data sporzadzenia sprawozdania: 27.05.2021 r.
Sprawozdanie sporzadzil/a: mi. asystent Elwira Cegielka
: niepewnosc ;
Lp. badana cecha metoda badania Jefnni(;i;ka wynik badania rOZSZerzona para:‘:;?r(;icznaz‘
metody
E mgtnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 * NTU 0,47 = 0,02 0.5
2, azolany PN-C-04576-08:1982 *" mg/] 247 £0,3 20
3, | indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 me/l ponizej 0,200 1% " &
(utlenialnosé)
4. ¥ THM PB-31/HK/Al 2016 * mg/l | ponizej 0,008”"" - 0.1
5. chioroform PB-31/HK/AI 2016 mgl | ponizej 0,003"'" : 0,03
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5 : niepewnosé
; jednostka wynik wartodc
Lp. badana cecha metoda badania miary badania | ToZsZerzona parametryczna®
metody
Ogdlna liczba mikroorgunizmow w 36°C W i : AR iy nie .
be: | rmcoda phithorie poslew githus] PN-EN 150 6222: 2004 jtk/ 1 ml sykeptn 100
Najbardziej prawdopodobna liczba
2. | Escherichia coli PN-EN IS0 9308-2: 2014 - 06™ | NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL
Najbardziej prawdopodobna liczba PB-30/HK edycja | z dnia
3. | Pseudomonas acruginosa 05.05.2014 NPL/ 100 ml 0 B 0
Metoda NPL na podstawie Testu Pseudalert

itk = jednostki tworzace kolonie. NPL- najhardzic) prawdopodobna liczba

Niepewnosé rozszerzona wynikow badai obliczona przy zastosowaniu wspdilezynnika rozszerzenia k=2, dla pozianii ufosci 95%.
Obliczona niepewnosé dotyczy czesel analityezng.

Podsumowanie wynikéw badan
do sprawozdania Nr 304/S/HK/2021

Wyniki badanej prébki wody w badanym zakresie sg zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 lutego 2021 (DzU 2021, poz. 349) w sprawie spelnienia wymagan jakosci wody na plywalniach.

(Zgodnose z wymaganiam zostala stwierdzona na podstawie wynikow badan przeprowadaonych metodami akeedytovanymi)

Dodatkowe informacje:

konice sprawozdania 2 badan
Sprawozdanic autoryzowal w zakresie analiz fizyko-chemicznyeh. st asystent Ewa Wojnowska . . ,f{‘f:} o = i
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz mstrumentalnych: st asystent Pawel Wisniewskio . uil 4. Jakg)l Bad !
Sprawozdanie autorvzowal w zakresie analiz mikrobiologicznych: ml. asystent Anna Cieplinska. . . ; a‘r : m{m

zmwierdmj:icy Qprawbzdanié

Ninigjsze sprawozdanic dotyezy probek poddanych pobieraniu i badaniu

Sprawozdanie bez pisemne) zgody laboratorium nie moize bvé powielane inaczej, jak tylko w catosei.
Zasada decvzyjna: prosta akceptacja. Zasada decyzyjna ustalona z klientem.

Poziom ryzyka: rozpatrywanié poziomu ryzyKa nic jest Koniceaie,

Opis zastosowanych symbol:
U najwyssza dopuszczalng wartosd wg: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 (DzL) 2021, poz.349) znilemajice rozporzadzente w sprowie wymagan, jakim
powiimna odpowiadac wada na plywalntach
'+ nformncje dostarczone preez klienta
“. podana wartost stanowi raznicg pomigdzy wartoscin lego parametty w wodzie w ieoce basenowej, i jego zawanoscig w wodzie doprowadzane) do plywalni
*i ponizej granicy oznaczalnascl metody
"% ponize) dolnegn zakresu metody
A - metoda badan zamieszczons w zakresie akredyticii Nr AR 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredyiacii
NA - nieakredytowana; R - metoda referencyjna. NR - metoda inna mz relevencyina, /s - in-situ; badanie wykonaie w terenie; W - norma wycofana bez zastapienia; : WZ - norma
wycofana z zastapieniem
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