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Torun, dnia 31.05.2021r.

Sprawozdanie z poboru i badania prébki Nr 305/S/HK/2021

Zleceniodawca: Zespol Szkot Mechanicznyeh, Elektrycznych i Elektronicznych, ul. éw. Jozefa 26, 87-100 Torun”
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia X11/S/HK/2021 z dnia 13.05.2021 r.

Migjsce pobrania prébki: Torun, ul. $w. Jézefa 26, basen ZSMEIE

Punkt pobrania: woda z systemu cyrkulacji

Nr probki/ rodzaj probki: 305/S/HK/2021 / prébka jednorazowa

Nr prabki klienta: nie podano

Obiekt badany: basen kapielowy, woda na pltywalni

Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN SO 19458:2007; I-NHK-01 wyd. V1 z dnia 01.06.2018 r.

Status metody poboru probek: NA

Warunki rodowiskowe podczas paboru probki majace wplyw na wyniki badai: pochmurno, temp. powietrza 11,0°C,
temp. wody 23°C"*, chlor wolny 0,17 mg/1'*

Probkobiorca: Elwira Cegietka, Marzena Brzezifiska PSSE Torun

Transportujacy probke: Elwira Cegietka, Marzena Brzeziniska PSSE Torun

Osaba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcy: Jan Sznel”

Stan probki w chwili przyjecia do badan: prébka prawidlowa

Data pobrania / dostarczenia prébki do badan: 19.05.2021 r. godz. 8:30/ 19.05.2021 r. godz. 10:15

Data przyjecia probki do badan: 19.05.2021 r. godz. 10:15

Data rozpoczecia/data zakoficzenia badania: 19.05.2021r./31.05.2021 r.

Cel badania: Spelnienie wymagan jakosci wody na plywalniach w stosunku do dopuszczalnych wartosci
parametrycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 (DzU 2021, poz.349).
Data sporzadzenia sprawozdania: 31.05.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzil/a: ml, asystent Elwira Cegietka

; : niepewnos¢é .
Lp. badana cecha metoda badania Jed:'{ostka wynik badania rozZszerzona Wttos 2
miary metody parametryczna
E megtmnosé PN-EN IS0 7027-1:2016-09 * NTU 0,37 + 0,01 0,3
2. azotany PN-C-04576-08:1982 *¥ mg/1 2,3% =03 20
3. | indeks nadmanganianawy PN-EN 1SO 8467:2001 » mg/l ponizej 0,207 " -
(utlenialno$é)
% ¥ THM PB-31/HK/AL :2016 * mg/l 0,016 + 0,003 0,1
5. chloroform PB-31/HK/AI :2016* mg/l 0,013 + 0,001 0,03

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78, fax (56) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajgcey spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
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i niepewnoscé -
s jednostka wynik wartosé
Lp. badana cecha metoda badania miary hadlasiia roxorz;na etryczna)
Ogolna liczba mikroorganizmow w 36°C : AR " nie -
| 2 Metoda plytkowa (posiew: walebny) PN-EN ISO 6222: 2004 jtk/ 1 ml wykryto 20
Najbardziej prawdopodobna liczba
2. |Escherichia coli PN-EN IS0 9308-2: 2014 - 06" | NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL
Najbardziej prawdopodobna liczba PB-30/HK edycja 1 z dnia
3. | Pseudomonas aeruginosa 05.05.2014 ** NPL/ 100 mi 0 " 0
Metoda NPL na podstawie Testu Pseudalert
Liczba bakterii z rodzaju Legionelia mg‘" ::8 1'1];;11 fg:;ﬁ;
Granica wykrywalnosei: * : o nie :
4 1 od 1 jtk/100m! _ Apl:2019-12 % JA0EL | rvie 9
Metoda filtracji membranowej Thdmstore As P'E"&dpg}‘ T Fodaet-

Jjtk — pednostki tworzace kolonie, NPL- najbardziej prawdopodobna liczba

Maksymalna objgtos¢ uzyta w analizie nr 4 — 100 ml

Niepewnos¢ rozszerzona wynikow badan obliczona przy zastosowaniu wspolczynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnodei 95%.
Obliczona niepewnosé dotyezy czgéci analityczne).

Podsumowanie wynikow badan
do sprawozdania Nr 305/S/HK/2021

Wyniki badanej probki wody w badanym zakresie s3 niezgodne z wymaganiami rozpoquzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 lutego 2021 (DzU 2021, poz. 349) w sprawie spelienia wymagan jakosci wody na ptywalniach.
(Niezgodnodé z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikow hadan przeprowadzonyeh metodami akredyiowanymi)

Dodatkowe informacje: Badana probka wody wykazuje podwy#szong metnosé.

koniee sprawozdania 2 badan

Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz fizyko-chemicznych: st. asystent Ewa Wojnowska . . . )LFFH i SeRCH Brians Sseacoui
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz instrumentalnych: st asystent Pawel Wisniewski .5 Ti. . ,. &J
Sprawozdanic autoryzowal w zakresie analiz mikrobiologicznych; ml, asystent Anna Cieplinska. . % ...... P

; G g

zatwierdzajacy sprawozdanie
Niniejsze sprawozdanie dotyczy probek poddanych pobieraniu 1 badaniu,
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak 1ylko w calodci,
Zasada decyzyjna: prosta akceptacja. Zasada decyzyjna ustalona z klientem.
Poziom ryzyka: rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne,

Opis zastosowanych symboli:
I najwy2sza dopuszezalna wartosé wi: Rozporzadzenie Minista Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 (DzU 2021, poz 349) amieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na phywalniach
'« informacje dostarczone przez klienta
*L podana wartosé stanowi réznice pommedzy wartodciy tego parametru w wodzie w niecce basenowe, # jego zawartosciq w wodzie doprowadzanej do plywalni
L. ponizej granicy omaczalnosc metody
1% ponizej dolnego zakresu metody
A - metoda badsit ramieszczons w zakresie akredytacii Nr AB 383 wydsnym przez Polekie Centrum Akredytacii
NA -~ mieakredytowdng; R - metoda relerencyina; NR — imetoda inna niz referencyjna; /s — in-situ, badanie wykonane w terenie; W — norma wyeofana béz zastapienia; | WZ - norma
wycofana 2 zastapieiiem
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