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Strona 11
Toruy, dnia t4.10.2023 1,

Sprawozdanie z poboru i badania prébki Nr 532/S/HK/2023
Zleceniodawea: Zespét Szkot Mechanicznych Elektrycznyceh i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego,
ul, Sw. Jozefa 26, 87-100 Torun ¥
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia 145/5/HK/2023 z dnia 05.09.2023 r.
Migjsce pobrania probki: Torun, ul. Sw. Jézefa 26, basen kapielowy ZSMEIE
Punkt pobrania: woda w niecce
Nr prébki/ rodzaj prébki; 532/8/HIK/2023 / probka jednorazowa
Nr prébki klienta: nie podano
Obiekt badany/ przedmiot badan: basen kapielowy, woda na plywalni

Metoda pobrania zgodnie z normg: PN-EN ISO 19458:2007; PO-wyd. I z dnia 07.06.2023 1. e
Status metody poboru probek: NA M7 espol Szkal Mechani cznz\,r/]( T:h
Warunki Sredowiskowe podezas poboru probki majace wplyw na wyniki badan: stonecznis, ;gq@mpgznmﬂm@ dgElektronicziny
temp. wody 27,3°C ¥, chlor wolny 0,57 mp/] s SEWRE TARIAT
Probkobiorca: Aleksandra Trzeciak, Malgorzata Trymerska, PSSE Toruid

Transportujacy probke: Aleksandra Trzeciak, Matgorzata Trymerska, PSSE Torufi data £ 10, Z[} &3

Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcy: Przemystaw Figurski » Wiy W

Stan prébki w chwili przyjgeia do badan: probka prawidlowa f Z/

Data pobrania / dostarczenia prabki do badan: 17.10.2023 r. godz. 9:15/17.10.2023 r. godz, 11:40 g/

Data przyjecia probki do badaf: 17.10,2023 r. godz. 11:40 Zg[\ﬂ[lf— e
Data rozpoczecia/data zakoficzenia badania: 17.10.2023 1./ 18.10.2023 1.

Cel badania; Spelnienie wymagan jakodci wody na ptywalniach w stosunku do dopuszczalnych wartodci parametrycznych okreslonych w
Teldcie jednolitym Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 (DzU 2022, poz. 1230)

Data sporzadzenia sprawozdania: 18.10.2023 r.

Sprawozdanie sporzadzil/a: asystent Marzena Brzezinska

. T niepewnosc .
Ep. badana cecha metoda badania Jjednostia miary wynltl:ilgjc;:lil;at ) I0ZSZErZOoNa parglil:t?;zzna”
i metody
Najbardzicj prawdopodobna liczba Escherichia
1. |[eoli PN-EN [SO 9308-2: 2014 - 06 ** NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL
Najbardziej prawdopodobna liczba
2, | Pseudomenas aetuginosa PN-EN IS0 16266-2:2022 — 04 A% NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL.

NPL- najbardzicj prawdopodobna liczba
Podsumowanie wynikdw badan
do sprawozdania Nr 532/S/HK/2023
Wyniki badanej prébki wody w badanym zakresie sq zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Tekscie jednolitym

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 {DzU 2022, poz. 1230) w sprawie spetnienia wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na plywalniach.

{Zpodnadd inmi zostata stwierd: dstawi ikéw badai <l ] todami akrodyt i) KIEROWi\”K

radnasd Z wymaganiami zostata stwierdzona 18 podstawlie wynikow badan przgprowadzonycll metodanmi akre: oWanymi r .

Deatkows infomacie: ¥ W plreprawResony yiowany Sekeil Badanlz Srodowiska Komunairego
kenice sprawozdania z budua —

Sprawozdanie autoryzowel: st. asystent Aleksandra Trzeciak . !:LL( e mgr Anna lagdziviska

higienista L epldamialog
zatwierdzajacy sprawozdanie
Ninigjsze sprawozdanie dotyezy probek poddanych pobieraniu i badaniu,

Sprawozdanie bez pisemncj zgody laboralorium nie moze by¢ powielane inaczej, juk tylko w calodei,

Zasada decyzyina: prosta akeeplacja, Zasada decyzyjne ustalona z klientem,

Ryzyke bigdne] nkeeptagji/ odizucenia wynosl do 50% w praypadku wynikéw zblizonych do wartodei parametrycznej.

Cpis zaatosowanych symbali:

3. pajwyzszn dopussczalng wartose wy: Tekst jednolity Rezporzgdzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 10.65.2022 (DzU 2022, paz. 1230) w sprawie wymagari, jakim powinna odpowladad woda na plywalniach
*_ informacje dostarczone przez klienla

12) wynik badania dotyczy wartodci liczbowej, rezultat badania dotyezy garnej/dolne] granicy zakresu pomtarowoge akredytowanef metody

19 ~ niepownosé din metody mikrobiologicznej obliczona na pedstawie normy PN-ISO 29201:2022-02 (podgjscie catodeiowe)

A — metoda badni sanieszezona w zalresie akredytacii Nr AR %83 wydanym przez Polslde Centrom Akredytacji
NA — nicakredytowana; R — metoda referencyjna; NR — metoda inna niz referencyina; ifs — in-situ; badanie wykonane w torenic; W — norma wycofana bez zastapienia; WZ — nerma wycofana z zastapleniem

(Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul, Kopernika 9; 87-100 Toruf
tel. (36) 653 93 76 do 78 c-mail: laboratorium.psse. torunédsanepid.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienic wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-50/PO-15/HK/15,07.2022




