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ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY DO KAPIELI
NAKRYTEJ PLYWALNI ZESOLU SZKOY. MECHANICZNYCH,
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
W TORUNIU PRZY UL. SW. JOZEFA 26
ZA 2023 ROK

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),
na podstawie wynikéw badan probek wody, pobranych i zbadanych w 2023 r. przez Powiatowa
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Toruniu oraz na podstawie analizy wynikéw badan,
przeprowadzonych przez Pafstwa jako zarzadzajacych ptywalnig w ramach kontroli wewnetrznej,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dokonat rocznej oceny jakosci wody do
kgpieli na krytej plywalni Zespolu Szkot Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu przy ul. Sw. Jozefa 26, ktéra przedstawia si¢ nastepujgco:

1. Plywalnia w 2023 1. rozpoczeta funkcjonowanie w pazdzierniku.

2. W ramach kontroli wewnetrznej nadzér nad jakoscig wody do kapieli na krytej ptywalni Zespotu
Szk6t Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przy ul. Sw. Jézefa 26
prowadzony byl zgodnie z harmonogramem ustalonym z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Toruniu.

Z parametréw mikrobiologicznych oznaczano: Escherichia coli w 100 ml wody, Pseudomonas
aeruginosa w 100 ml wody, ogdlng liczbe mikroorganizméw w temperaturze 36°C po 48 godz.
w I ml wody, Legionelle sp. w 100 ml wody.

Z parametréw fizykochemicznych oznaczano: metnos¢, chloroform, X THM, azotany,
utlenialnosé.

W ramach prowadzonej wewnetrznej kontroli jakosci wody do kapieli zbadano 12 prob.

W pobranych prébach wody nie stwierdzono przekroczen parametrow mikrobiologicznych, jak
1 fizyko-chemicznych.
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Badania wody na ptywalni realizowato akredytowane laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Toruniu. W ramach wykonywanych badan stosowane byly metodyki
referencyjne analiz spetniajace wymagania zatacznika nr 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
7 dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U. 22022 r., poz. 1230).

3. W ramach prowadzonego nadzoru przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu do badan laboratoryjnych pobrano 5 prob wody z ptywalni. Proby pobrano z niecki,
systemu cyrkulacji oraz natryskow. Proby wody przebadane zostaly w zakresie
mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym.

W pobranych probach wody nie stwierdzono przekroczen parametrow mikrobiologicznych, jak
i fizyko-chemicznych.

Nie stwierdzono takze paleczek Legionella sp. w cieptej wodzie pobranej z natrysku w szatni
damskiej oraz natrysku w szatni meskiej.

4. Na podstawie analizy pobranych probek wody wynika, Ze jakos¢ wody na ptywalni spelniala
wymagania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. 22022 r., poz. 1230).

5. Na plywalni w analizowanym okresie prowadzono prawidtowo, zgodnie z § 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), biezaca obserwacje jakosci wody.
7 dokumentacji wynika, ze w ocenianym okresie w dniu 04.10.2023 r. stwierdzono wystgpienie
incydentu katowego w niecce basenowej. Niecka zostata wylaczona z eksploatacji,
zanieczyszczenie usunieto i zwigkszono ilo$¢ chloru w obiegu wody. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan wody w zakresie mikrobiologicznym niecka zostata wlgczona do uzytkowania.

6. Uzytkownicy ptywalni poinformowani byli o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody
dokonanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz
informowani byli na biezaco o wynikach badan jakosci wody do kapieli. Powyzsze informacje
umieszczone byly na tablicy informacyjnej w budynku ptywalni 1 stronie internetowej ptywalni.
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