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Sprawozdanie z poboru i badania probki Nr 447/S/HK/2024

Forun. dnia 07.10.2024 r

Zleceniodawca: Zesp6l Szkol Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego,
ul. Sw. Jazefa 26, 87-100 Torun ¥
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia 146/S/HK/2024 z dnia 26.09.2024 .
Miejsce pobrania probki: Torun, ul. Sw. Jozefa 26, basen kapielowy ZSMEIE

Punkt pobrania: woda w niecce
Nr probki/ rodzaj probki: 447/S/HK/2024 / prébka jednorazowa
Nr probki klienta: nie podano
Obiekt badany/ przedmiot badan: basen kapielowy, woda na ptywalni
Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN [SO 19458:2007: [-05/PO-15 z dnia 23.09.2019

Status metody poboru probek: NA

Warunki srodowiskowe podczas poboru probki majace wplyw na wyniki badan: stonecznie. temp. powietrza 10°C, temp. wody 27,7°C"* |
chlor wolny 0,38 mg/1
Probkobiorca: Marzena Brzezinska, Malgorzata Trymerska, PSSE Torun
Transportujacy probke: Marzena Brzezinska, Malgorzata Trymerska, PSSE
Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawey: Robert Lukaszewski *
Stan probki w chwili przyjecia do badan: prébka prawidlowa
Data pobrania / dostarczenia probki do badan: 01.10.2024 r. godz. 9:40 / 01.10.2024 r. godz. 12:30
Data przyjecia probki do badan: 01.10.2024 r, godz. 12:30
Data rozpoczgcia/data zakonczenia badania: 01.10.2024 r. / 03.10.2024 .
Cel badania: Spelnienie wymagan jakosci wody na plywalniach w stosunku do dopuszczalnych wartosci parametrycznych okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (tekst jednolity RMZ z dnia 10 maja 2022r. — Dz.U. 2022r., poz. 1230)

Data sporzadzenia sprawozdania: 07.10.2024 r.
Sprawozdanie sporzadzil/a: asystent Marzena Brzezinska

Lp. badana cecha metoda badania Je?:zi;kd Wy nig;;zzl:‘igat - ?L:T;Egtew;g(;:z para:::‘r(;iina“
I. metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 * NTU 0,12 + 0,01 0.5
2. azotany PN-82/C-04576/08 A% mg/| ponizej 0,80 3910 +0,08% 20
3. | indeks nadmanganianowy | o e 190 8467:2001 4 mg/l O, 0,40 ¥ £0.,04 4
(utlenialnosc)
4. S THM 1’11-3Iv’iillj:.'-(‘)\;‘;g}l‘:‘;ift I z dnia mg/l ponizej 0,008 9 ' = 0.001* 0.1
5. chloroform PB-317t llfj 0\(12&(1)\' ﬁ;i".i L2 dnia mg/l ponizej 0,003 | £ 0.001* 0,03
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Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
e-mail: laboratorium.psse.torun@sanepid.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-50/PO-15/HK/31.01.2024r.
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Sprawozdanie z poboru i badania probki Nr 447/S/HK/2024
gy | NiEpewnose o
Lp. badana cecha metoda badania Jednostka miary wyn l;:]zr;::‘“ r0Zszerzona ,";]:Sl:;m_‘,
o metody ' | P P
I Ogolna liczba mlkroorgamzmow w 36°C PN-EN SO 6222: 2004 R jtk/ 1 ml 2 ) 100
Metoda plytkowa (posicw wglebhny)
Najbardziej prawdopodobna liczba
2. | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2: 2014 -~ 06 ** | NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL
Najbardziej prawdopodobna liczba
3. | Pseudomonas acruginosa PN-EN ISO 16266-2:2022 - 04 ** | NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL

Jtk - jednostki tworzace kolonie, NPL- najbardziej prawdopodobna liczba
Niepewnos¢ rozszerzona wynikow badan obliczona przy zastosowamu wspolezynnika rozszerzema k-2, dla poziomu ufnosct 95%
Obliczona niepewnos¢ dotyezy czesel analityczne)

Podsumowanie wynikow badan
do sprawozdania Nr 447/S/HK/2024

Wyniki badanej probki wody w badanym zakresic sa zgodne 7z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 (tekst jednolity RMZ z dnia 10 maja 2022r. — Dz.U. 2022r., poz. 1230) w sprawie spelnienia wymagan. jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach.

(Zgodnose z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikew badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)

Dodatkowe informacje:

koniec sprawozdania z badan

Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz fizyko-chemicznych: asystent Elwira Cegietka LOR )
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz mikrobiologicznych: asystent Anna Ciepliiska . ku L{f/
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz instrumentalnveh: st asvstent Pawel Wisniewski @ rrire Ay

zatwierdzajacy sprawozdanie

Niniejsze sprawozdanie dotyczy probek poddanych pobieraniu i badaniu

Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze bye powielane inaczej, jak tylko w calosci

Zasada decyzyjna prosta akceptacja Zasada decyzyjna ustalona 2z klientem

Ry zyko blednej akceptacii/ odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wynikow zblizonych do wartasci parametryczne)

Opis zastosowanych symboli

*- najwyzsza dopuszczalna wartos¢ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 9 listopada 2015 (tekst jednolity RMZ z dnia 10 maja 2022r
wada na plywalniach

' - informacje dostarczone przez klienta

Dz U 2022r, poz 1230) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac

"= podana warose stanowi roznicg pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalm
1 .wynik badania dotvezy wartosci liczbowe), rezultat badania dotyczy gornej/dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowane] metody

"~ niepewnos¢ dla metody mikrobiologiczne obliczona na podstawie normy PN-ISO 29201 2022-02 (podejsaie calosciowe)

"'~ ponizej granicy oznaczalnosci metody

1 ponizej lub powyzej zakresu metody

* - niepewnos¢ rozszerzong metody podano dla wyniku granicy oznaczalnosct metody i/ lub dolnego zakresu metody

A - metoda badan zamieszezona w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

NA - meakredytowana, R - metoda referencyjna. NR - metoda inna miz referencyjna, 1/s - in-situ, badanie wykonane w terenie, W - norma wycolana bez zastgpienia, WZ - norma wycofana z zastapreniem
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